
Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei, kémia A ( 12 paraméter )
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°C
0,200 

mg/l

0, 050 

mg/l

0,5 

mg/l

0,50      

mg/l

2500 

mS/cm

6,5-

8,5
mg/l

0,010  

mg/l
NTU*

50 

mg/l

0 0,020 0,010 0,01 0,01 10 2,00 1 0,002 0,02 4,00

2025.05.13
01 Vízmű központ Tisza L. krt. 

88.
Ih 101 23,0 0,156 0,038 0,73 < 0,01 455 7,15 - 0,0089 1,14 < 4 Megfelelő

2025.05.13 02 Gyálaréti út 38. ABC Ih 102 15,2 0,138 0,038 0,65 < 0,01 453 7,61 - 0,0081 1,11 < 4 Megfelelő

2025.05.13
03 Kecskéstelep gyógyszertár 

Szabadkai u.29.
Ih 103 24,0 0,143 0,036 0,71 < 0,01 452 7,66 2 0,0074 0,86 < 4 Megfelelő

2025.05.13
04 Szegána Kft., Dorozsmai út 

143.
Ih 104 19,3 0,183 0,037 0,65 < 0,01 455 7,72 2 0,0095 1,63 < 4 Megfelelő

2025.05.13
05 József A. sgt. 118-120. 

Deák Gimnázium
Ih 105 18,3 0,126 0,041 0,46 < 0,01 445 7,68 2 0,0046 1,33 4,0 Megfelelő

2025.05.13 06 Diadal u.sarok Algyői út 27. Ih 106 16,8 0,143 0,039 0,53 < 0,01 451 7,71 - 0,0061 1,37 < 4 Megfelelő

2025.01.31
07 Polgármesteri Hivatal, Algyő 

Kastélykert utca 40. 

Ih 12; 

Ih 23
9,5 0,155 0,047 0,54 0,01 443 7,79 2 0,0048 1,90 4,4 Megfelelő

2025.03.17
20 Algyői Könyvtár, Algyő 

Kastélykert utca 63.
Ih 56 9,7 0,095 0,041 0,51 <0,01 439 7,70 1 0,0048 1,65 < 4 Megfelelő

2025.05.13
19 Algyői Faluház, Algyő Búvár 

utca 5. 
Ih 109 18,2 0,159 0,038 0,81 < 0,01 465 7,77 2 0,0092 0,58 < 4 Megfelelő

2025.05.13
08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont 

Temesvári krt. 62.
Ih 107 23,5 0,183 0,039 0,71 < 0,01 463 7,71 - 0,0091 0,82 < 4 Megfelelő

2025.05.13
25 Szeged, Fácán utca 1. 

Levendula ABC - mosogató
Ih 108 16,6 0,126 0,043 0,43 < 0,01 446 7,70 - 0,0061 1,54 < 4 Megfelelő

2025.06.17 10 Vízmű telephely Kátay u. 21. Ih 128 22,6 0,173 0,038 0,52 < 0,01 472 7,85 2 0,0065 0,97 < 4 Megfelelő

2025.06.17 11 Nagyállomás Indóház tér 2. Ih 129 25,4 0,123 0,039 0,61 < 0,01 489 7,87 1 0,0067 0,54 < 4 Megfelelő

2025.06.17
12 Szentmihály, Kapisztrán u. 

52. ABC
Ih 130 23,6 0,138 0,039 0,60 < 0,01 488 7,77 1 0,0070 0,67 < 4 Megfelelő

2025.06.17
13 Dorozsma COOP ABC Szt. 

János tér 1.
Ih 131 25,8 0,135 0,040 0,55 < 0,01 482 7,83 2 0,0064 1,28 < 4 Megfelelő

2025.06.17
14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 

109.
Ih 132 25,7 0,120 0,040 0,56 0,01 494 7,79 1 0,0056 1,07 < 4 Megfelelő

2025.06.17
15 Tápé Általános Iskola, 

Majakovszkij tér 16
Ih 133 22,3 0,097 0,042 0,62 < 0,01 487 7,88 1 0,0045 0,78 < 4 Megfelelő

2025.06.17
16 Budapesti krt.– Zöldfa u. 

sarok
Ih 134 24,7 0,120 0,043 0,43 < 0,01 495 7,74 1 0,0042 0,75 < 4 Megfelelő

2025.06.17
17 Radnóti u.- Főfasor 100. 

ABC
Ih 135 26,7 0,130 0,040 0,68 < 0,01 481 7,94 1 0,0078 < 0,5 < 4 Megfelelő

2025.06.25 18 Lottózó  Széchenyi tér 7.
Ih136/13

7
25,1 0,145 0,046 0,60 0,03 491 7,92 2 0,0055 0,79 < 4 Megfelelő

További paraméterek a következő lapon 

Határérték, mértékegység:

Alsó méréshatár 

A szolgáltatott ivóvíz aktuális minősége Szeged és Algyő területén.

A kijelölt fogyasztói helyekre vonatkozó, jóváhagyott  éves önellenőrzési terv szerint a legutóbbi hónapban vett és vizsgált minták 

laboratóriumi eredményei és határértékek. Monitorozás gyakorisága: évente 12 alkalommal 9 fogyasztói minta. 

A jogszabályban meghatározott határérték, parametrikus érték túllépése esetén kiemelés és további információ közlése a honlapon.

*nincs szokatlan változás, <2 NTU megfelelő, <5 NTU tűrhető  ( felszíni víz esetén, kezelőművet elhagyó vízre ajánlott zavarosság érték 1,0 NTU)  



Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei klór

Monitorozás gyakorisága: évente 24 alkalommal 9 fogyasztói minta. 

Mintavétel 

ideje
Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. és 19. és 20. Algyő

kötött aktív 

klór

összes aktív 

klór

szabad aktív 

klór

Határérték, mértékegység: 3,0 mg/l mg/l  mg/l

számítás 0,05 0,05

2025.06.11 08.5301 Vízmű központ Tisza L. krt. 88. 0,05 0,15 0,10

2025.06.11 09.1502 Gyálaréti út 38. ABC < 0,05 < 0,05 < 0,05

2025.05.13 09.1503 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29. 0,06 0,13 0,07

2025.06.11 09.5904 Szegána Kft., Dorozsmai út 143. 0,06 0,09 < 0,05

2025.06.11 10.2705 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium < 0,05 < 0,05 < 0,05

2025.06.11 10.4206 Diadal u.sarok Algyői út 27. < 0,05 < 0,05 < 0,05

2025.03.17 20 Algyői Könyvtár, Algyő Kastélykert utca 63. < 0,05 0,07 < 0,05

2025.05.13 19 Algyői Faluház, Algyő Búvár utca 5. 0,06 0,06 < 0,05

2025.06.11 11.0507 Algyő Kastélykert utca 40. Polgármesteri Hivatal < 0,05 < 0,05 < 0,05

2025.06.11 12.1508 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62. < 0,05 < 0,05 < 0,05

2025.06.11 25 Szeged, Fácán utca 1. Levendula ABC < 0,05 < 0,05 < 0,05

2025.06.17 10 Vízmű telephely Kátay u. 21. < 0,05 < 0,05 < 0,05

2025.06.17 11 Nagyállomás Indóház tér 2. < 0,05 0,13 0,10

2025.06.17 12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC 0,07 0,14 0,07

2025.06.17 13 Dorozsma COOP ABC Szt. János tér 1. < 0,05 < 0,05 < 0,05

2025.06.17 14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109. < 0,05 < 0,05 < 0,05

2025.06.17 15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16 < 0,05 < 0,05 < 0,05

2025.06.17 16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok < 0,05 < 0,05 < 0,05

2025.06.17 17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC 0,18 0,33 0,15

2025.06.17 18 Lottózó  Széchenyi tér 7. < 0,05 < 0,05 < 0,05

További paraméterek a következő lapon 

Alsó méréshatár alatti értékek nem vehetők figyelembe 



Bakteriológiai eredmények fogyasztói ivóvízminták 5-7 paraméter 

Monitorozás gyakorisága: évente 24 alkalommal 9 fogyasztói minta. 

Dátum
Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. és 19. és 
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mértékegység:
szám / 

1 ml

szám / 

1 ml

határérték 100 0 0 0 0 0 100

2025.06.11 08.53
01 Vízmű központ  Alagsor, étkező helyiség-

mosogató
1 0 0 0 0

2025.06.11 09.1702 ABC Raktár helyiség, mosogató 0 0 0 0 0

2025.04.15 09.0003 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29. 0 0 0 0 0

2025.06.11 09.5904 Szegána Kft., Dorozsmai út 143. 1 0 0 0 0

2025.06.11 10.2905 Deák Gimnázium Földszint bal oldali férfi mosdó 0 0 0 0 0

2025.06.11 10.4506 Tyúkász  Vendéglő Söntés-mosogató 0 0 0 0 0

2025.01.31 19 Algyői Faluház, Algyő Búvár utca 5. 0 0 0 0 0

2025.03.17 20 Algyő, Kastélykert utca 63. - Algyői Könyvtár 0 0 0 0 0

2025.06.11 11.0807 Algyő Kastélykert utca 40. Polgármesteri Hivatal 0 0 0 0 0

2025.06.11 12.15
08 Szegedi Biológiai Kutatóközpont fszt, jobb oldali 

férfi mosdó
0 0 0 0 0

2025.06.11 11.51
25 Szeged, Fácán utca 1. Levendula ABC - 

mosogató 
0 0 0 0 0

2025.06.17 07.2210 Vízmű telephely Kátay u. 21. 0 0 0 0 0

2025.06.17 07.4711 Nagyállomás Indóház tér 2. 1 0 0 0 0

2025.06.17 08.1112 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC 0 0 0 0 0

2025.06.17 08.3513 Dorozsma COOP ABC Szt. János tér 1. 0 0 0 0 0

2025.06.17 09.0014 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109. 0 0 0 0 0

2025.06.17 09.3615 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16 0 0 0 0 0

2025.06.17 09.1916 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok 1 0 0 0 0

2025.06.17 10.0717 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC 0 0 0 0 0

2025.06.25 10.1518 Lottózó  Széchenyi tér 7. 2 0 0 0 0

További paraméterek a következő lapon 

szám/ 100 ml



Mikroszkópos biológiai eredmények fogyasztói ivóvízminták 11 paraméter

Évente kötelezően kétszer kell vizsgálni a 18 fogyasztói mintavételi helyen 
Monitorozás gyakorisága: évente 6 alkalommal 9 fogyasztói minta. 
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mértékegység: ml/l

határérték 0,1 20000 20000 0 100 0 5 0 5 0 0

2025.02.18
01. Vízmű központ Tisza L. krt. 

88.
0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2025.02.18 02. Gyálaréti út 38. ABC 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2025.02.18
03. Kecskéstelep gyógyszertár 

Szabadkai u.29.
0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2025.02.18
04 Szegána Kft. Dorozsmai út 

143.
0,03 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2025.02.18
05. József A. sgt. 118-120. Deák 

Gimnázium
0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2025.02.18
06. Diadal u.sarok Algyői út 27. 

Tyúkász Vendéglő
0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2025.02.18
07 Algyő Kastélykert utca 40. 

Polgármesteri Hivatal
0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2025.01.31
19 Algyő Búvár utca 5. Algyői 

Faluház
0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2025.02.18
08. Sz-i Biológiai Kutatóközpont 

Temesvári krt. 62.
0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2025.02.18
25 Szeged, Fácán utca 1. 

Levendula ABC - mosogató 
0,04 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2025.05.20 10. Vízmű telephely Kátay u. 21. 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2025.05.20 11 Nagyállomás Indóház tér 2. 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2025.05.20
12. Szentmihály, Kapisztrán u. 

52. ABC
0,04 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0

2025.05.23
13. Dorozsma COOP ABC Szt. 

János tér 1.
0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2025.05.20
14. Miniklinik, Kossuth L. sgt. 

109.
0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2025.05.23
15. Tápé Általános Iskola, 

Majakovszkij tér 16.
0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2025.05.20
16.  Budapesti krt.– Zöldfa u. 

sarok  
0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2025.05.20 17. Radnóti u.- Főfasor 100. ABC 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2025.05.20 18. Széchenyi tér 7-8. 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

szám/l

További paraméterek a következő lapon 



Mintavételi hely Szeged, kivéve                                     
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50   

mg/l

250        

mg/l

250       

mg/l

50-350     

CaO 
50 µg/l 50 µg/l

0,7 2 2 0,1 0,1 2 4 10 µg/l

2025.05.13 01. Vízmű központ Tisza L. krt. 88. Ih 101 < 0,7 < 2 2 5,3 < 0,1 108 < 4 20

2025.05.13 02. Gyálaréti út 38. ABC Ih 102 < 0,7 2 2 5,3 < 0,1 107 < 4 22

2025.05.13
06. Diadal u.sarok Algyői út 27. 

Tyúkász Vendéglő
Ih 106 < 0,7 2 2 5,3 < 0,1 112 < 4 16

2025.05.13 19 Algyő Búvár utca 5. Algyői Faluház Ih 109 < 0,7 < 2 2 5,3 < 0,1 105 < 4 15

2025.05.13
08. Sz-i Biológiai Kutatóközpont 

Temesvári krt. 62.
Ih 107 < 0,7 3 2 5,3 < 0,1 102 < 4 < 10

2025.05.13
25 Szeged, Fácán utca 1. Levendula 

ABC - mosogató 
Ih 108 < 0,7 3 2 5,2 < 0,1 110 < 4 18

További paraméterek a következő lapon 

Alsó méréshatár

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes

Mintavétel 

ideje

Határérték, mértékegység: mmol/l

Monitorozás gyakorisága: évente egy alkalommal 6 fogyasztói minta. 



Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes (nikkel, ólom, réz kifolyatás nélkül)

Mintavétel 

ideje

Mintavételi hely Szeged, 

kivéve 19. Algyő
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200     

mg/l

5,0  

µg/l

25    

µg/l

20 

µg/l

5,0 

µg/l

2,0  

mg/l

20 

µg/l

200 

µg/l

1,0  

µg/l

10,0 

µg/l

1,5 

mg/l

1,5 

mg/l

50 

µg/l

1 1 5 2 1 0,1 2 20 0,4 2 0,1 0,1 5

2025.05.13
01. Vízmű központ Tisza 

L. krt. 88.
47,2 < 1 < 5 < 2 < 1 < 0,1 < 2 < 20 < 0,4 < 2 < 0,1 0,08 < 5

2025.05.13 02. Gyálaréti út 38. ABC 48,6 < 1 < 5 < 2 < 1 < 0,1 < 2 < 20 < 0,4 < 2 < 0,1 0,12 < 5

2025.05.13
06. Diadal u.sarok Algyői 

út 27. Tyúkász Vendéglő
40,7 < 1 < 5 < 2 < 1 < 0,1 < 2 < 20 < 0,4 < 2 < 0,1 0,11 < 5

2025.05.13
19 Algyő Búvár utca 5. 

Algyői Faluház
44,6 < 1 < 5 < 2 < 1 < 0,1 < 2 < 20 < 0,4 < 2 < 0,1 < 0,07 < 5

2025.05.13
08. Sz-i Biológiai 

Kutatóközpont 

Temesvári krt. 62.

39,8 < 1 < 5 < 2 < 1 < 0,1 < 2 < 20 < 0,4 < 2 < 0,1 < 0,07 < 5

2025.05.13
25 Szeged, Fácán utca 

1. Levendula ABC - 

mosogató 

39,4 < 1 < 5 < 2 < 1 < 0,1 < 2 < 20 < 0,4 < 2 < 0,1 < 0,07 < 5

Határérték, 

mértékegység:

Alsó méréshatár

További paraméterek a következő lapon 

Monitorozás gyakorisága: évente egy alkalommal 6 fogyasztói minta. 



Mintavételi hely 

Szeged, kivéve 19. 
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0,10    

µg/l

0,10    

µg/l

0,10    

µg/l

0,10    

µg/l

0,10    

µg/l

0,010    

µg/l
1,0  µg/l 3,0 µg/l 10    µg/l 10    µg/l 10    µg/l

0,50    

µg/l

50               

µg/l

0,50               

µg/l

0,01 0,01 0,005 0,005 0,01 0,003 0,2 0,3 1 1 1 0,1 1 0,05

01. Vízmű központ 

Tisza L. krt. 88.
<0,01 <0,01 <0,005 <0,005 <0,01 <0,003 <0,2 <0,3 <1 <1 <1 <0,1 <1 <0,05

02. Gyálaréti út 38. ABC <0,01 <0,01 <0,005 <0,005 <0,01 <0,003 <0,2 <0,3 <1 <1 <1 <0,1 <1 <0,05

06. Diadal u.sarok 

Algyői út 27. Tyúkász 

Vendéglő

<0,01 <0,01 <0,005 <0,005 <0,01 <0,003 <0,2 <0,3 <1 <1 <1 <0,1 <1 <0,05

08. Sz-i Biológiai 

Kutatóközpont 

Temesvári krt. 62.

<0,01 <0,01 <0,005 <0,005 <0,01 <0,003 <0,2 <0,3 <1 <1 <1 <0,1 <1 <0,05

19 Algyő Búvár utca 5. 

Algyői Faluház
<0,01 <0,01 <0,005 <0,005 <0,01 <0,003 <0,2 <0,3 <1 <1 <1 <0,1 <1 <0,05

25 Szeged, Fácán utca 

1. Levendula ABC - 

mosogató 

<0,01 <0,01 <0,005 <0,005 <0,01 <0,003 <0,2 <0,3 <1 <1 <1 <0,1 <1 <0,05

Határérték, 

mértékegység:

Alsó méréshatár

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes

Monitorozás gyakorisága: évente egy alkalommal 6 fogyasztói minta. 


